Uniejéw, dnia 24.09.2024 r.
Znak sprawy: GEOTERMIA.ZO-6 R /2024

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dziatajac zgodnie z rozdz. XII Informacje dodatkowe ust. 11 zapytania ofertowego znak
GEOTERMIA.ZO-6 R /2024z dnia 18.09.2024 r. Zamawiajgcy odpowiada na zadane
pytanie.

Pytanie: Dzien dobry,w odpowiedzi na Panstwa zapytanie ofertowe na dostawe pompy
cyrkulacyjnej Wilo typ IL 100/160-18,5/2.

DostaliSmy odpowiedz od producenta, ze nie produkujg juz pomp IL.Zamiennikiem sg
pompy Atmos GIGA-I

W ztaczeniu karta katalogowa pompy zamiennej — prosze o zapoznaniesie czy wszystkie
parametry odpowiadajg Panstwa wymaganiomprojektowym.

Termin dostawy to okoto 5 tygodni.

Czy mozemy ztozyc oferte cenowq na tg pompe?

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza zlozenie oferty na pompe zamienng o takich
samych wymiarach gabarytowych i parametrach technicznych, jak typ i symbol pompy
podany w Zapytaniu OfertowymGEOTERMIA.ZO-6 R /2024. Obowigzek wykazania, iz

oferowana pompa spetnia wymagania Zamawiajacego spoczywa na wykonawcy.

W dniu 24.09.2024 r. Zamawiajacy dokonat zmiany terminu skiadania ofert oraz

wymaganego terminu dostawy.




